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О разъяснении требований
СП 3.131.30.2009

Рассмотрев  Ваше  обращение,  поступившее  на  официальный  сайт
ФГБУ  ВНИИПО  МЧС  России  (далее  –  институт)  в  электронной  форме
12.05.2022 б/н, сообщаем следующее.

Требуемый тип  системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре (далее - СОУЭ) определяется организацией – проектировщиком в
соответствии  с  таблицей  2  свода  правил  СП 3.131.30.2009  «Системы
противопожарной  защиты.  Система  оповещения  и  управления  эвакуацией
людей  при  пожаре.  Требования  пожарной  безопасности»  (далее –
СП 3.131.30.2009) в  зависимости  от  функционального  назначения  и
характеристик  (нормативного  показателя  и  этажности)  здания.
Характеристики  различных  типов  СОУЭ  приведены  в  таблице 1
СП 3.13130.2009.

В соответствии с требованиями таблицы 1 СП 3.13130.2009 СОУЭ 3-го
типа  предусматривает  обязательность  использования  речевых  пожарных
оповещателей для оповещения людей о возникновении пожара и управления
их поведением в процессе эвакуации.

Согласно пункту 4.8 СП 3.13130.2009  количество звуковых и речевых
пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать
уровень  звука  во  всех  местах  постоянного  или  временного  пребывания
людей  в  соответствии  с  нормами  настоящего  свода  правил. При  этом
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размещение  звуковых  и  речевых  пожарных  оповещателей  может
осуществляться не во всех помещениях.

В этой связи, организация – проектировщик СОУЭ должна определить
количество  и  места  размещения  речевых  пожарных  оповещателей  таким
образом, чтобы при закрытых дверях во всех помещениях постоянного или
временного пребывания людей, в которых имеется опасность воздействия на
людей опасных факторов пожара, обеспечивался требуемый уровень звука.

Подпунктом 3  части  3  статьи 40  Федерального закона от  22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее – Технический регламент)  установлено, что лестничные клетки типа
Н3 относятся  к  незадымляемым лестничным клеткам с  входом на них  на
каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара
обеспечивается подпор воздуха.

Таким образом,  указанные лестничные клетки согласно подпункту 2
части 1 статьи 2 Технического регламента являются зонами безопасности, в
которых  отсутствует  опасность  воздействия  опасных  факторов  пожара  на
людей, то есть обеспечивается безопасность людей при пожаре.

Вместе  с  тем,  следует  учитывать  требования  пункта  3.1  таблицы  2
СП 3.13130.2009  в  которых  указано,  что  в  психиатрических  больницах  о
возникновении  пожара  оповещаются  только  работники  учреждений  при
помощи  специального  текста  оповещения.  Поэтому  в  психиатрических
больницах  медицинский  персонал  должен  иметь  возможность  получить
сообщение о пожаре в любом помещении, где он может находиться в момент
трансляции оповещения о пожаре, в том числе и в лестничных клетках. 

Учитывая  изложенное,  специалисты  института  считают,  что
необходимость  размещения  речевых  оповещателей  в  незадымляемых
лестничных  клетках  определяется  в  зависимости  от  функционального
назначения и характеристик здания, а  необходимость размещения речевых
оповещателей в незадымляемых лестничных клетках типа Н3 (безопасных
зонах) зданий, в которых люди способны самостоятельно эвакуироваться при
пожаре, представляется излишним.

Начальник  института     Д.М. Гордиенко

Матюшин Александр Васильевич
8(495) 521-27-10
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